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èíslo výkr.:

datum:

mìøítko:

±EZ DISTRIBUCE, A.S.

SVÁROVSKÁ 108, 460 10 Liberec 22

Investor:

Kreslil:

C3KOORDINA±NÍ SITUA±NÍ VÝKRES

POZNÁMKA: PØED ZAPO±ETÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO VYTÝ±IT STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ ZAØÍZENÍ!

  Živých èástí : polohou, zábranou, kryty, dvojitou izolací (èl.3.2.1)

  Ochrana pøed pøepìtím : dle ±SN 33 3060, 38 0810, 33 3301, (èl.4.6.)

 Napì•ová soustava : 3/PEN AC 230/400V 50Hz / TN-C

  Ochrana pøed nebezpeèným dotykem : dle PNE 33 0000-1 ed.7

  Neživých èástí : automatickým odpojením od zdroje (èl.3.3.2.)

Prostor: Nebezpeèný dle PNE 33 0000-2 ed.5, èl.3

Odpovìdný projektant: Ing. PETR KOLLERT

±KAIT 0501248

Teplická 874/8, 405 02 Dìèín IV-Podmokly formát: A3

stupeò PD: DPZ

èíslo stavby:

JN-Rychnov u Jablonce n.N. - kVN,TS,kNN

IV-12-4023272

ONDØEJ ŠVANDA

25.03.2026

k.ú. Pelíkovice, obec Rychnov u JnN, kraj Liberecký

 Délka trasy výkopu: 150m

PROJEKTOVANÉ nové kabelové vedení NN

stávající vrch. izolované vedení NN 0,4kV v majetku ±EZ Distribuce a.s.

stávající kab. vedení NN 0,4kV v majetku ±EZ Distribuce a.s.

nová, vymìnìná, stávající, demontovaná rozpojovací skøíò (pilíø)

nová, vymìnìná, stávající, demontovná pøípojková skøíò SP, SS

stávající vrch. vedení VO v majetku obce

. projektované uzemnìní páskou FeZn 30x4 mm

OP kabelu NN

mìnìný, stávající, demontovaný betonový podpìrný bod
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Jednoduchá stavba - dle pøílohy è.2 zákona è. 283/2021Sb.
Nová stavba - dle zákona è. 283/2021Sb.

Jednoduchá stavba - dle pøílohy è.2 zákona è. 283/2021Sb.
Nová stavba - dle zákona è. 283/2021Sb.

SO 07.1 Kabelové vedení NN R3-P1, ltr = 72m

1-AYKY 3x120+70, l= 86m

SO 07.2 Kabelové vedení NN R2-R7, ltr = 78m

1-AYKY 3x120+70, l= 96m
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